
Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП (гоРЭЛЕкТРоСЕТи>

б49000 г.Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93,2-24-98,6-1l-97,4_84_06.
ИНН 0400000157о р/счет 40б028108023500004б9 в отд. СБ РФ J\ъ 8558 г. горно_длтайск
Бик 048405602 , корр./счет 30101810300000000602 , окПо о3247592, oKtiHx 90212.

" Колtumеm по mарuфа*t

, Республuкu Длmай

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алrura*u.

}фJt
п/п

.Щисп.
j\ъ

пинии
[ата

Время
Тип работы

защиты
Время

простоя
Причина

отключенияоткл. Вкл.

Аварийные откJIючения в сетях 10 кВ
l

л l9-7 21.1|.T4. 13-50 16-35

Вывод
лиЕии в

ремонт
аварийно.

2ч45
мин

Пробой
изолятора РЛНД-

l0 гктп-198
2

л 1-5 24.|l.|4. 15_55 18-14 мтз 2ч19
мин.

Автомобиль
кАМАЗ сбил в/в

опору ул.
Баоначльская 87

J

л4-| 02.12.14 \2-50 14-30 мтз 1 час 40
мин.

Поврехqдение ВЛ-
10 кВ сторонней
организацией

4 л i-5 0з.I2.|4 17-22 l 8-30 т.о. 1час8
мин.

Повреждение РУ-
10 кВ на КТП-172

5

л 1-5 I7.|2.|4 06-з2 06-59 <Земля> 27 мин.

Пробой
штыревого

изолятора на ВЛ-
10 кВ

6 лз-17 17.T2.14 07-19 08-50 кЗемля> l час 31

мин.
Повреждение КЛ-

10 кВ
7 лз-] L9.12.|4 IT-20 |2-з8 мтз 1 час 18

мин.
Повреждекие КЛ-

10 кВ

плановые отключения в сетях 10 кв

1
ктп_158 20.1l.|4 09-00 17-00 8ч Реконструкция

ВЛ-l0кв
2

ктп.lз{ "2|.11.14 ,,09-00 17-00 8.ч=a Реконструкция
ВЛ-l0кв

J
гктп- 21.1|.l4 l3_30 1 5-00 1ч 30 Ревизия

U\rUрулUбаfi,их

Главный инженер МУП кГорэлектросети)) А.Г. Большаков

НачмьникА.ЩС
--------------ffi_-

Тел. б-46-96


