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Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.

№
№
п/п

Дисп.
№

линии
Дата

Время Тип работы 
защиты

Время
прос­
тоя

Причина
отключе­

нияОткл. Вкл.
1 Л 1-26 24.05.18 12-38 13-03 земля 25 мин Пробой проходного 

изолятора ГКТП-100

т,2 Л 5-24 21.05.18 14-40 15-18 ТО 38 мин Н/у

3
Л 1-21 
Л 1-5

25.05.18 20-43 21-14 Выведена
аварийно 31 мин Провод ВЛЗ слетел с 

изолятора

4 Л 2-3 26.05.18 00-06 00-18 МТЗ 12 мин Н/у

5
Л 19-17 31.05.18 11-16 12-08 МТЗ 52 мин Сбой в работе РЗ

6
Л 5-1 31.05.18 18-25 21-25

МТЗ 3 часа
Слетел провод с 

изолятора на территории 
Долины Алтая.

7 Л 5-24 02.06.18 20-46 21-14 Выведена
аварийно 28 мин Провод ВЛЗ слетел с 

изолятора

8 Л 5-12 03.06.18 15-45 16-29 МТЗ 44 мин Шквалистый ветер

9 Л 5-28 04.06.18 11-06 12-24 МТЗ 1 час 18 мин Повреждения концевой 
воронки на КЛ-10кВ

10 Л 19-24 05.06.18 04-54 05-06 МТЗ 12 мин Н/у

11 Л 5-12 07.06.18 14-30 15-20 МТЗ 50 мин Повреждения КЛ-10кВ 
сторонней организацией

12 КТП-85 10.06.18 23-26 02-24 Выведена
аварийно 2 часа 58 мин Сгорели 3 в\в, 2 

проходных изолятора

13 Л 5-1 10.06,18 23-33 11-33 МТЗ 12 часов
В сетях ОЭЗ «Долина 

Алтая» разлетелся 
разрядник и шлейф лег 

на траверсу

14
Л 19-18 14.06.18 10-30 10-48 то 18 мин Шквалистый порыв ветра

15 Л 19-8 14.06.18 10-30 11-43 МТЗ 1час 13 мин Шквалистый порыв ветра

16 Л 1-26 14.06.18 11-48 13-39 Выведена
аварийно 1час 51 мин Обрыв провода ВЛ-10кВ

17 Л 19-8 14.06.18 19-21 19-40 Выведена
аварийно 19 мин Отгорел шлейф на 

РЛНД-10 КТП-162

18 Л 1-26 19.06.18 15-15 18-51 МТЗ 3 часа Збмин Шквалистый порыв 
ветра, обрыв проводов

19 РТП-19 19.06.18 17-55 18-15 - 20 мин Причина н/у

20 Л 19-9 19.06.18 18-20 19-54 МТЗ 1 час 34 мин Причина н/у



Плановые отключения в сетях 10 кВ

1 Л 1-25 25.05.18 09-00
16-00

10-00
17-00 - 2 час Разборка, сборка 

шлейфов.

2 Л 1-25 29.05.18 09-00
16-00

16-00
17-00 - 2 часа Разборка-сборка

шлейфов

3 Л 1-25 30.05.18 09-00
16-00

16-00
17-00 - 2 часа Разборка-сборка

шлейфов

4 Л 1-27 
Л 1-24 3105.18 10-00 11-00 - 1 час Монтаж провода ВЛ

5 Л 19-20 01.06.18 09-00
10-00

15-00
16-00 - 2 часа Разборка-сборка

шлейфов

6 Л 1-25 01.06.18 09-00 10-00 - 1 час Фазировка ВЛЗ
7 Л 5-1 04.06.18 09-00 15-00 - 6 часов Строительно-монтажные 

работы на объекте
8 Л 4-20 05.06.18 09-00 16-00 - 7 часов Перезаводка КЛ-10кВ
9 Л 19-27 15.06.18 09-00

16-00 09-30 16-30 - 1 час Разборка, сборка 
шлейфов

Главный инженер МУП «Горэлектросети» А. Г. Большаков.

Подготовил: 
Начальник АДС 
Петунии C.H. 
Тел. 6-46-96


